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MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS EM MILIMETROS.

ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.

3. DEVERA A CONTRATADA, ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DOVIDAS DO
PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAGAO.

4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.

5. AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM
AQUELAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

6. E VETADA A SUSTENTAGAO DAS TUBULACOES COM FITA WALSIWA OU SIMILAR, SO SERAOQ ACEITOS

SUPORTES DE CANTONEIRAS, PERFILADOS E ABRAGADEIRAS COM TIRANTES.

TODOS OS RAMAIS DE INCENDIO DEVERAO POSSUIR FIXAGAO INDEPENDENTE DE OUTRAS REDES.

8. AS TUBULAGOES DEVERAO SER INSTALADAS, QUANDO ENTERRADAS, EM VALAS CUIDADOSAMENTE

PREPARADAS A FIM DE SE OBTER UMA SUPERFICIE LIVRE DE PONTAS DE ROCHA OU OUTROS MATERIAIS

PERFURANTES. AS MESMAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ASSENTADAS, CERCADAS E COMPACTADAS POR

MATERIAL ADEQUADO, DE FORMA QUE FIQUEM SEGURAS E LIVRES DE VIBRAGOES CAUSADAS POR
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CODIGO P4 DIMENSAO DA PLACA — LADO OU DIAMETRO. PARA PLACAS RETANGULARES: L = 2H NOTAS: mm CLIENTE: .
mmm_MMo m_wm PAVIMENTO — INDICACAO CODIGO S23 @ PROIBIDO USAR O @ CODIGO A7 + H(mm) 1-NA LARGURA, VAO LIVRE OU “LUZ” DAS PORTAS, COMUNS OU CORTA-FOGO, UTILIZADAS NAS ROTAS DE SAIDA DE EMERGENCIAS 00 HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS
¢ ELEVADOR DE EMERGENCIA Pobdouizer | ELEVADOR EM CASO RISCO DE_EXPOSIGAO ADMITE-SE UMA REDUGAO NO VAO LIVRE DAS PORTAS EM ATE 75 mm DE CADA LADO; HOO Rua Adolfo Mattes, n° 236, Centro - Estancia Velha, RS
DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA dezemes| o CENDIO cuto prts | A PRODUTOS OBS: A SINALIZAGAO DE ALERTA PARA CHOQUES ELETRICOS DEVERA SER COLOCADA DE ACORDO COM A 2 - AS PORTAS COM DIMENSAO MAIOR QUE 1 50 m DEVERAO POSSUIR DUAS FOLHAS — — olo : : :
ESCADA (PATAMAR) o T 2 J 16XI1COS POSIGAO DOS QUADROS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO PROJETO ELETRICO. 3 AS PORTAS GOM DIMENSAG MAIOR OU IGUAL A 2 20 m DEVERAG POSSUIR GOLUNA CENTRAL ”“ OBRA: AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS
' . 00
S CODIGO S19 Rua Adolfo Mattes, n°® 236, Centro - Estancia Velha, RS
DR bORTA CORTA—FOGO — MANTER FECHADA DESCRICAO RESPONSAVEIS TECNICOS:
SIST. DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO PPCI .
U_I>Z|_|> m>_x> _ Omzqmbr—l Dm O>mmm ENG. CIVIL GIORDANO VON SALTIEL LORENCI

ESCALA: 1/75

SIST. DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS

PLANTA BAIXA - TERREO

CREA-RS 174620

CREA-RS 209344

ENG. CIVIL TIAGO ABREU DE OLIVEIRA

ESCALA:
1775

DATA:

ETAPA:

12/05/2023 PE

DISCIPLINA:

PPCI

PROPRIETARIO:

CODIGO CLIENTE:

CODIGO LO ENGENHARIA:

DE-2023-002-INC-PB-02




